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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE
SCHEMA ALIMENTAZIONE BATTERIE DI POST RISCALDAMENTO
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SCALA
DI EMERGENZA

Particolare collegamento batterie di post riscaldamento  ad acqua
da canale

sfiato aria manuale

Valvola motorizzata a tre vie

Batteria di post riscaldamento

Tubazione in rame
isolamento spess. 10 mm
pendenza verso la colonna
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